
検査機関：株式会社　総合保健センター

大明神水源末端 曲坂水源末端

役場給水栓 大沢集会所給水栓

採取日 令和7年5月20日 令和7年5月20日 － －

天候 晴 晴 － －

気温 20.0 23.0 ℃ －

水温 18.0 21.0 ℃ －

残留塩素 0.2 0.3 mg/l 0.1以上

1 一般細菌 0 0 CFU/ml 100以下

2 大腸菌 不検出 不検出 － 検出されないこと

3 六価クロム化合物 0.002未満 0.002未満 mg/l 0.02以下

4 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001未満 0.001未満 mg/l 0.01以下

5 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.11 0.11 mg/l 10以下

6 塩素酸 0.06未満 0.07 mg/l 0.6以下

7 クロロ酢酸 0.002未満 0.002未満 mg/l 0.02以下

8 クロロホルム 0.018 0.014 mg/l 0.06以下

9 ジクロロ酢酸 0.003 0.002未満 mg/l 0.03以下

10 ジブロモクロロメタン 0.001未満 0.001未満 mg/l 0.1以下

11 臭素酸 0.001未満 0.001未満 mg/l 0.01以下

12 総トリハロメタン 0.020 0.016 mg/l 0.1以下

13 トリクロロ酢酸 0.011 0.009 mg/l 0.03以下

14 ブロモジクロロメタン 0.002 0.002 mg/l 0.03以下

15 ブロモホルム 0.001未満 0.001未満 mg/l 0.09以下

16 ホルムアルデヒド 0.008未満 0.008未満 mg/l 0.08以下

17 アルミニウム及びその化合物 0.01未満 0.01未満 mg/l 0.2以下

18 塩化物イオン 1.8 2.1 mg/l 200以下

19 有機物（全有機炭素TOCの量） 0.5 0.4 mg/l 3以下

20 ｐＨ値 6.9(21℃） 6.9（22℃） － 5.8～8.6

21 味 異常なし 異常なし － 異常なし

22 臭気 異常なし 異常なし － 異常なし

23 色度 0.5度未満 0.5度未満 度 5以下

24 濁度 0.1度未満 0.1度未満 度 2以下

◇　東白川村役場　建設環境課　環境係　◇

東白川簡易水道　　水質検査結果表《5月》
　水質検査項目・結果内訳 ３ヶ月に１回の２４項目水質検査

№ 検　　査　　項　　目
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単　　　位 水  質  基  準


